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PARTIE A : ETUDE DE LA DISTRIBUTION

.POSTE' DELIVRAISON I‘\.”COIMPTAGE 'BT: . (D’aprés SCHNEIDER ELECTmc)
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point de livraison bornes BT du transformateur bornes aval du sectionneur
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autorisé si lyr < 45 A)

protections BT
+

automate
d'inversion

T l
|
! -
|
i —%_——

1 e I
o

|
|
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Procédure de consignation

Il existe deux méthodes pour procéder a une consignation.

Y

Délivre une attestation
 de consignation pour travaux
signée conjointement par
e chargé de Cbhsignétion
et le chargé de travaux
Y

Remise au chargé de travaux

Sy

Le chargé de consignation :

|

\

Délivre une attestation

de premiére étape de consignation

signée conjointement par
e chargé de consignation
et le chargé de travaux

\

Remise au chérgé de travaux
obligatoirement avant

de commencer les travaux
~ Le chargé de fravaux:

-

. ,,,Sép_ére louvrage
%.: S fRndeiag S i
~ deses sources
- Condamne ouverts
les organes de séparation
3 |dentifie I'ouvrage
> FffectuelaM.ALT etlaC.C.T. ~e——

v

LA SECURITE ELECTRIQUE DANS LES (NSTALLATIONS BRSSE TEHSION
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Protection des transformateurs

Le calibre des fusibles
ainstaller dans des cellules

de protection SM6 type PM,
QM, QMB et QMC, dépend
entre autres des éléments
suivants :

b tension de service ;

b puissance du transformateur ;
b technologie des fusibles
(constructeur) ;

Différents types de fusibles
avec percuteur a energie
moyenne peuvent étre installés :
b selon norme UTE NCF
64.210 type Soléfuse ;

b selon recommandation

CEIl 60.282.1 et dimensions
DIN 43.625 type Fusarc CF.

les
o

Soléfuse (normes UTE)

e 55 tension calibre L %] masse
assignée (kV) (A) (mm) (mm) (kg)
7,2 6,34 125 450 55 2
12 100
17,5 80
24 6,3 a63
Fusarc CF (normes DIN)
tension calibre L 0] masse
assignée (kV) (A) (mm) (mm) (kg)

7.2 125 292 86 3,3
26 12 63420 292 50,5 1,2

23 25440 292 57 15

504100 292 78,5 2,8

045 24 63420 442 50,5 16
Exemple : cas général, pour 25440 442 57 22
la protection d’un transformateur 50 4 63 442 78,5 4.1
de 400 _kVA—10 k'V, on chgisira 80 442 36 53
des fusibles Soléfuse calibre
43 A ou des fusibles Autres (normes DIN)
Fusarc CF calibre 50 A. tension calibre L @ masse
assignée (kV) (A) (mm) (mm) (k@)
7,2 160 292 85 38
7] 200 292 85 38
12 125 292 67 2
Y 160 292 85 38
2‘3 »—i<—— °6 200 292 85 38
17,5 125 442 85 54
24 100 442 85 54
125 442 85 54
Calibre en A - utilisation sans surcharge 4 -5 °C <t <40 °C.
En cas de surcharge ou au-dela de 40 °C, nous consulter.
Typede Tension Puissance du transformateur (kVA) Tension
fusible ?ki/ Tervice 25 50 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 ?ks\/s)ignée
Sc¢ ;e (normes UTE NFC 13.100, 64.210)
5,5 6,3 16 31,5 31,5 63 63 63 63 63 7,2

15
20
Soléfuse (cas général, norme UTE NFC 13.200)
33 16 16 31,5 315 31,5 63 63 100 100 7,2
55 6,3 16 16 31,5 31,5 63 63 63 80 80 100 125
6,6 6,3 16 16 16 31,5 31,5 63 80 100 125 125
10 :
13,8
15
20
22
Fusarc CF (normes DIN)
3,3 16 25 40 50 50 80 80 100 125 125 160 200* 7.2
5,5 10 16 31,5 315 40 50 50 80 100 125 125 160 160
6,6 10 16 315 40 50 50 80 100 125 125 160
10 6,3 10 31,5 40 50 80 80 125 200* 12
13,8 . 4 ‘ 125" 125" 17,5
15 125*
20
22

*nous consufter

Schneider Electric
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L’'option base en tarif jaune

version utilisations moyennes
version utilisations longues

Vous devez choisir celle qui correspond le mieux a vos besoins.
Si votre puissance est constante dans toutes les périodes tarifaires, votre choix sera guidé par

le nombre d’heures d'utilisation annuelle de votre

puissance maximale souscrite

, C'est-a-

dire le rapport entre vos consommations annuelles dans toutes les périodes tarifaires et votre
puissance maximale souscrite :

Nombre d’heures d'utilisation =

Consommations annuelles dans toutes les périodes tarifaires

Puissance maximale souscrite
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Compatibilité electromagnétique (CEM)

Comprendre la CEM revient a étudier le phénoméne de pollution électromagnétique entre une source de
perturbations et sa victime.

Les perturbations électromagnétiques sont émises par une source polluant une victime. Le moyen de transmission
des perturbations électromagnétiques est appelé couplage. Un probléme de CEM apparait uniquement lorsque les
trois acteurs source, couplage et victime sont réunis. Obtenir une bonne CEM consiste simplement a supprimer ou

a diminuer l'influence de I'un de ces trois acteurs.

$% &

)
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PARTIE B : PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE / EOLIENNE
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Caractéristiques techniques des membranes solaires
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Certifications et habilitations des ouvriers électriciens :

! " 4
$ "$% L&) & *
+ o, # ! "#
$ "/0 1 2,3 40,
5 26 1 2, 7
&’ 265 28 2
&’ 2( 0 0 25 -

Titres d’habilitation

Domaines de tension

Attention, en milieu humide, la TBT est divisée par 2 soit 25 V en courant alternatif et 60 V en courant continu.
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PARTIE C : ECLAIRAGE DE LA SALLE DE REUNION
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Mécanismes, Plagues et supports Mosaic Legrand
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PARTIE D : DETECTION INCENDIE

™

CONCOURS GENERAL DES METIERS

ELEEC

Session 2012

DT29 sur 34




™

CONCOURS GENERAL DES METIERS

ELEEC

Session 2012

DT30 sur 34




™

CONCOURS GENERAL DES METIERS

ELEEC

Session 2012

DT31 sur 34




™

CONCOURS GENERAL DES METIERS

ELEEC

Session 2012

DT32 sur 34




™

CONCOURS GENERAL DES METIERS

ELEEC

Session 2012

DT33 sur 34




™

CONCOURS GENERAL DES METIERS

ELEEC

Session 2012

DT34 sur 34




