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Le dossier technique est extrait du CCTP d’une extension de bureaux existants.
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Schéma simplifié du nouveau raccordement du circuit primaire de l’échangeur
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Le MSR 3100 pilote 4 compresseurs selon une information
de pression 4-20mA (ex. DG -0.5/7 HUB). L'entrée digitale
permet d'effectuer le délestage ou le retour rapide (contakt

ouvert = fonction activée).
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Pertes de charge:
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DT 1 : SG 1 Production d’eau glacée








DT 2 : SG 2 Production d’eau chaude sanitaire
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DT 4 : Schéma de principe groupe de production d’eau glacée








DT 3 : SG 3  Centrale de traitement d’air








DT 5 : Abaque des pertes de charge du tube acier








DT 5 : Schéma de principe du raccordement hydraulique de l’échangeur CHAROT
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DT 5 : Abaque de choix des       vannes à trois voies








DT 6 : Document constructeur régulateur MSR 3100








Régulateur MSR 3100 : exemple de raccordement pour une régulation en cascade de 4 compresseurs.
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